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Assembly Instructions
TDA Présence 12 V AC / 9 V DC / Relais + 12 V AC

Montageanleitung
TDA Présence 12 V AC / 9 V DC / Relais + 12 V AC

Istruzioni di montaggio
TDA Présence 12 V AC / 9 V DC / Relais + 12 V AC

Manual del operador
TDA Présence 12 V AC / 9 V DC / Relais + 12 V AC

www.aldes.com
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N o t i c e  d e  M o n t a g e

TDA Présence
12 V AC/9 V DC / Relais + 12 V AC
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Installation              Installation
Installazione           Instalación

INSTALLATION
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CE EN-60742
12V AC

0,5 A (6 W)

Ø 125 mm

12 V AC

Notice TDA Présence .qxd  12/03/03  10:20  Page 1



Installation              Installation
Installazione           Instalación

INSTALLATION
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Ø 125 mm

9 V DC

9 V
6LR 61 
alkalin
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Installation              Installation
Installazione Instalación

INSTALLATION

1 2

3

04

GB D

I E

RELAIS + 12 V AC

Ø 125 mm

0,5 A (6 W)

CE EN-60742
12V AC

12 volts A.C.
Relais

6 V DC
I < 100 mA

1           2 = YES

2           1 = NO
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Start-up: Settings Inbetriebnahme: Einstellungen
Avviamento: Regolazioni Puesta en marcha: Ajustes

MISE EN ROUTE : Réglages

5
0

25

50

75

100

m3/h

mn20'

1

05

GB D

I E

Notice TDA Présence .qxd  12/03/03  10:20  Page 4



V
C

27
2 

- 
I3

20
1 

- 
R

C
S

 9
56

 5
06

 8
28

 -
 Im

p
rim

é 
en

 F
ra

nc
e/

P
rin

te
d

 in
 F

ra
nc

e

Warnings            Warnhinweise
Avvertenze         Advertencia

MISE EN GARDE

1

2

06

GB D

I E

OK

NO
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